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BET_l ANT_| REVIDERINGEN AVSER | DATUM. | SIGN.
STATUS URSPRUNGSARKITEKT |
Alla rattigheter till denna RITAD | GRANSKAD
. . ritning tillkommer exklusivt
Willa Nordic AB Willa Nordic AB och skyddas DG
Béckgatan 5 av upphovsréttslagen DATUM
SE-570 02 Stockaryd | Ritningen far ej kopieras,
andras, spridas eller pa
N O R D IC Tfn. +46 382 181 000 | annat satt anvandas utan
Fax.+46 382 200 24 Willa Nordic AB:s
: skriftliga godk&nnande.
FASTIGHET CADNR.
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SEKTION A-A

SEKTION B-B

ANVISNINGAR

TYP AV RITNING | RITNINGNR. | REVIDERING

Sektion A-04 D

Gallande regler enligt BBR, Méblering enligt svensk standard.

Huset &r klassat som BR3 byggnad

Leveransomfattning enligt Willa Nordics checklista/Leveransbeskrivning.
Oppna spisar ska utféras med luckor for eldstadséppning. (pga ventilation)

Pa ritningen har ej redovisats takhuvar fértyp ventilation, imkanal,
avloppsluftning samt anordningar for takskydd.

VENTILATION
Franluftsvarmepump alt mekanisk franluft med uteluft via
spaltventiler i fonsterkarm / vaggventil enligt markering pa plan.

Ventilationsdragning utférs dold i schakt
och bjalklag. Synlig enligt markering pa ritning.

Ventilation i garage/forrad med sjélvdrag.

BETECKNINGAR

CD Centraldammsugare
DM Diskmaskin

ELC El central

F Fast fonster

F Frys

FJV  Fjarrvarmevaxlare
FMS Fasadmatarskap (6verkant 1800 6ver mark)
FS  Fordelarskap

G Garderob

GVF Golvvarmeférdelare
HT  Handdukstork

KF  Kyl/Frys

KS  Kyl/Sval

L Linneskap

MIC Microvagsugn

MMC Multi-Media central
R Raglas

ST Stadskap

TH  Takhojd

TM  Tvattmaskin

TN  Tvéttnedkast

TT  Torktumlare

TS  Torkskap

u Ugn

\% Valvkarm

VL  Vindslucka med stege (beakta placering av belysning i sma rum)
VM  Vattenméatare

VP  Varmepump

VUK Vaggvattenutkastare
VVB Varmvattenberedare
o} Oppningskarm

H  Klinker
& Stuprér, (max 12 m réanna/rér)
<— Bjalklagsriktning

Inbyggd balk
c=====3 Synlig balk
BET_| ANT_| REVIDERINGEN AVSER | DATUM. | SIGN.
STATUS URSPRUNGSARKITEKT |

HUVUDRITNING

Alla rattigheter till denna RITAD | GRANSKAD

ritning tillkommer exklusivt

Willa Nordic AB Willa Nordic AB och skyddas DG
Béckgatan 5 av upphovsréttslagen DATUM
SE-570 02 Stockaryd | Ritningen far ej kopieras,

andras, spridas eller pa
N O R D IC Tfn. +46 382 181 000 | annat satt anvandas utan
Willa Nordic AB:s

Fax.+46 382 200 24 skriftliga godk&nnande.

FASTIGHET CADNR
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TYP AV RITNING RITNINGNR. [ BET.
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| HUVUDRITNING

TAKSKJUTPORT Alla rattigheter till denna RITAD | GRANSKAD

ritning tillkommer exklusivt

Willa Nordic AB Willa Nordic AB och skyddas DG
‘ Béckgatan 5 av upphovsréttslagen DATUM
e —> m SE-570 02 Stockaryd | Ritningen far ej kopieras,

andras, spridas eller pa
N O R D IC Tfn. +46 382 181 000 | annat satt anvandas utan
- Fax +46 382 200 24 | Willa Nordic AB:s
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" Willa 3224 32241501
BYA SKALA [ARK
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PROJEKT NR.
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TYP AV RITNING RITNINGNR. | BET.

Plan 1&2 A-01 H




